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LETNO POROCILO O PITNI VODI 1Z VODOVODNIH SISTEMOV, S KATERIMI UPRAVLJA
KOMUNALA TRZIC D.0.0. ZA LETO 2023 pripravljeno skladno z drugim odstavkom 18.
clena Uredbe o pitni vodi (Ur. I. RS, st. 61/23)

Komunala Trzi¢ d.o.o. zagotavlja nadzor kvalitete pitne vode v okviru notranjega nadzora na
vseh desetih vodovodnih sistemih javne oskrbe s pitno vodo: Crni gozd, Zegnani studenec,
Mestni vodovod, Preska — BPT, Brezje, Vetrno-Gozd, Palovice, Jelendol, Dolina in Ljubelj ter
oskrbuje s pitno vodo skupno 12.650 uporabnikov.

Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah HACCP nacrta, ki omogoca prepoznavanje
mikrobioloskih, kemi¢nih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za
zdravje ljudi, in doloca izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih
mestih v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo.

Sestavni del HACCP nacrta je tudi Plan odvzema vzorcev pitne vode. Najmanj$a pogostnost
vzorcenja in analiz je vezana na koli¢ino pitne vode, ki se vsak dan dobavi na oskrbovanem
obmodju in je predpisana s Prilogo 2 Uredbe o pitni vodi (Ur. I. RS, $t. 61/23; v nadaljevanju
Uredba).

V sredini leta 2023 je bila sprejeta nova Uredba, po kateri je storitev vzoréenja v okviru
notranjega nadzora moral prevzeti akreditiran laboratorij, t.j. Nacionalni laboratorij za zdravje,
okolje in hrano (v nadaljevanju NLZOH).

Do uveljavitve nove Uredbe je veljal Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, t. 19/04, 35/04, 26/04, 92/06,
25/09, 74/15 in 51/17; v nadaljevanju Pravilnik). Skladno s Pravilnikom smo storitev odvzema
vzorcev pitne vode v okviru notranjega nadzora izvajali za to ustrezno usposobljeni zaposleni
podjetja.

Poleg notranjega nadzora pa Ministrstvo za zdravje izvaja spremljanje pitne vode - monitoring,
s katerim preverja, ali pitna voda izpolnjuje zahteve Pravilnika oz. Uredbe, zlasti zahteve za
mejne vrednosti parametrov, dolo¢ene v Prilogi | Pravilnika oz. Priloge 1 Uredbe. Nosilec
monitoringa v letu 2023 je bil Nacionalni institut za javno zdravje, izvajalec pa NLZOH.

V sklopu notranjega nadzora se je izvajal redni mesecni odvzem vzorcev za mikrobioloske in
fizikalno-kemijske preiskave, katerih obseg merjenih parametrov je dolocen s Pravilnikom oz. z
Uredbo.

Za mikrobiolosko preiskavo je bilo v letu 2023 v okviru rednega notranjega nadzora odvzetih
137 vzorcev pitne vode iz vodovodnih virov in omrezij javnih vodovodov.

V pitni vodi se v okviru mikrobiolo3kih preiskav dolocajo fekalne bakterije (Escherichia coli (v
nadaljevanje E. coli) in enterokoki), ki imajo izvor v ¢loveskih in/ali Zivalskih iztrebkih in
indikatorske bakterije (Clostridium perfringens s sporami, koliformne bakterije, Stevilo kolonij
pri 22°C in pri 37°C). Ker je prisotnost bakterij lahko vzrok akutnih zdravstvenih posledic, je
treba véasih do ureditve razmer vodo tudi preventivno prekuhavati.
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V okviru nabora mikrobioloskih analiz se rezultati izmerjenih parametrov: koliformnih bakterij,
E. coli, enterokokov, Clostridium perfringens s sporam, stevilo kolonij pri 22°C in pri 37°C
ocenjujejo v povezavi z vrednostmi ostalih parametrov.

Za fizikalno-kemijsko preiskavo je bilo v letu 2023 odvzetih 20 vzorcev. V obsegu opravljenih
fizikalno-kemijskih analiz so obile izmerjeni sledeci parametri: okus, vonj, barva, pH,
oksidativnost, elektri¢cna prevodnost, motnost, amonij, nitrat, nitrit, klorid, klorat, ortofosfat,
trdota, kalcij, kalij, magnezij in stranski produkti kloriranja (trihalometani). Pri nobenem od
izmerjenih parametrov v okviru fizikalno-kemijskih analiz nismo zaznali odstopanj od
dovoljenih ali normalnih vrednosti.

V okviru monitoringa je bilo v letu 2023 odvzetih 24 vzorcev pitne vode iz omrezij javnih
vodovodov.

V spodnjem delu porocila podajamo stanje o izmerjenih vrednostih po vodovodnih sistemih
za leto 2023:

e Vodovodni sistem Crni gozd (vrtina Smolekar)

V letu 2023 je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih 28 vzorcev za mikrobiolosko in
kemijsko analizo.

Notranji nadzor na vodovodnem sistemu Crni gozd je pri mese¢nem vzoréenju v avgustu na
vodohranu Crni gozd in na omreZju izkazal enako vrednost koliformnih bakterij (4 CFU/100mL).
Ponovni odvzem vzorcev je izkazal skladnost z zakonodajo.

Spremljali smo tudi rezervni vodni vir Crni gozd, ki pa je v obeh odvzetih vzorcih izkazal
prisotnost koliformnih bakterij (23 CFU/100 mL v vzorcu, odvzetem maja, in 18 CFU/100 mL v
vzorcu, odvzetem v oktobru).

Koliformne bakterije so skupina razli¢nih bakterij, ki jih najdemo ne samo v blatu, ampak tudi v
okolju. Ker v vzorcih pitne vode ni bila hkrati potrjena tudi prisotnost E. coli in/ali enterokoki,
jih ne moremo uporabljati kot pokazatelje fekalnega onesnazenja. Po Uredbi so koliformne
bakterije uvrs¢ene v Prilogo |, del C, med indikatorske parametre. Mejna vrednost za koliformne
bakterije je 0/100 ml.

Vsi Stirje vzorci, odvzeti v okviru monitoringa, so izkazali zdravstveno ustreznost pitne vode.
Pitna voda se pred distribucijo ne obdeluje.

e Vodovodni sistem Zegnani studenec

Na vodovodnem sistemu Zegnani studenec je bilo zdravstveno ustreznih oz. skladnih z
zakonodajo vseh 24 odvzetih vzorcev.

Pitna voda se na tem vodovodnem sistemu pred distribucijo od konca lanskega leta tretira z
UV svetilkami.

e Mestni vodovodni sistem

Na Mestnem vodovodnem sistemu je bil neskladen vzorec, odvzet pred dezinfekcijo. Ukrep za
odpravo neskladja je dezinfekcija pitne vode, ki se izvaja kontinuirno preko UV svetilk in zato
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dodatni ukrepi niso bili potrebni. Vseh 18 odvzetih vzorcev, odvzetih na pipah uporabnikov ter
na omrezju, je bilo po dezinfekciji zdravstveno ustreznih oz. skladnih z zakonodajo.

Vsi Stirje vzorci, odvzeti v okviru monitoringa, so izkazali zdravstveno ustreznost pitne vode.
Pitna voda na tem vodovodnem sistemu se pred distribucijo tretira z UV svetilkami.

e Vodovodni sistem Preska - BPT

Na vodovodnem sistemu Preska - BPT je bilo zdravstveno ustreznih oz. skladnih z zakonodajo
vseh 12 odvzetih vzorcev.

Oba odvzeta vzorca v okviru monitoringa sta izkazala zdravstveno ustreznost pitne vode.
Pitna voda na tem vodovodnem sistemu se pred distribucijo tretira z UV svetilkami.

e Vodovodni sistem Brezje

Na vodovodnem sistemu Brezje je bilo zdravstveno ustreznih oz. skladnih z zakonodajo vseh
16 odvzetih vzorcev.

Vsi Stirje vzorci, odvzeti v okviru monitoringa, so izkazali zdravstveno ustreznost pitne vode.
Pitna voda na tem vodovodnem sistemu se pred distribucijo ne obdeluje.

e Vodovodni sistem Vetrno - Gozd

Na vodovodnem sistemu Vetrno - Gozd je bilo vseh 17 odvzetih vzorcev zdravstveno ustreznih
oz. skladnih z zakonodajo.

Oba odvzeta vzorca v okviru monitoringa sta izkazala zdravstveno ustreznost pitne vode.
Pitna voda iz se pred distribucijo tretira z UV svetilkami.

e Vodovodni sistem Palovice

Na vodovodnem sistemu Palovice je bilo zdravstveno ustreznih oz. skladnih z zakonodajo vseh
10 odvzetih vzorcev.

Eden od odvzetih vzorcev v okviru monitoringa je izkazal zdravstveno ustreznost pitne vode. V
vzorcu, odvzetem septembra v okviru monitoringa, pa so bile prisotne koliformne bakterije (36
CFU/100 mL) in enterokoki (5 CFU/100 mL). Uveden je bil ukrep prekuhavanja pitne vode pred
uporabo za prehranske namene. Po izvedenih ukrepih (spiranje, kloriranje sistema in pranje ter
kloriranje vodohrana) smo po tem, ko so ponovno odvzeti vzorci - tako v vodohranu kot na
omrezju - izkazali zdravstveno ustreznost in skladnost z Uredbo, izvedli tudi preklic
preventivnega ukrepa prekuhavanja pitne vode. Vsi nadalje odvzeti vzorci v letu 2023 so
izkazali zdravstveno ustreznost, zato predvidevamo, da je bil vzrok neskladja
nereprezentativno vzor¢no mesto (pipa v hlevu).

Pitna voda se pred distribucijo na tem vodovodnem sistemu klorira z natrijevim hipokloritom.

e Vodovodni sistem Jelendol

Na vodovodnem sistemu Jelendol je bilo 9 vzorcev zdravstveno ustreznih oz. skladnih z
zakonodajo. V vzorcu, odvzetem v maju, je bilo v okviru notranjega nadzora prisotnih 28
CFU/100 mL koliformnih bakterij. Vzporedno odvzet vzorec po obdelavi je bil zdravstveno
ustrezen, zato ukrep za odpravo neskladja ni bil potreben, saj se dezinfekcija pitne vode izvaja
uspesno in tako dodatni ukrepi niso potrebni.
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Enkrat letho namre¢ na vseh vodovodnih sistemih, kjer izvajamo obdelavo pitne vode,
izvedemo vzporedno vzorcenje pitne vode pred in po pripravi vode.

Oba odvzeta vzorca v okviru monitoringa sta izkazala zdravstveno ustreznost pitne vode.
Pitna voda se pred distribucijo na tem vodovodnem sistemu klorira z natrijevim hipokloritom.

e Vodovodni sistem Dolina

Na vodovodnem sistemu Dolina je bilo zdravstveno ustreznih oz. skladnih z zakonodajo 9
odvzetih vzorcev.

Vzorec, odvzet v maju pred obdelavo vode z natrijevim hipokloritom, je bil zdravstveno
neustrezen. V analiziranem vzorcu so bile prisotne bakterije fekalnega izvora (E. coli — 1
CFU/100 mL in enterokoki — 1 CFU/100 mL) ob prisotnosti koliformnih bakterij - 34 CFU/100
mL.

Ker po kriterijih vodovodni sistem ne sodi med javne sisteme oskrbe s pitno vodo, saj je dnevna
poraba manj kot 10 m? in na sistemu ni javnega objekta, Ministrstvo za zdravje monitoringa na
tem sistemu ne izvaja.

Pitna voda se pred distribucijo klorira z natrijevim hipokloritom.

¢ Vodovodni sistem Ljubelj

Na vodovodnem sistemu Ljubelj je bilo zdravstveno ustreznih oz. skladnih z zakonodajo 13
odvzetih vzorcev.

V vzorcu, odvzetem v maju, je bilo v okviru notranjega nadzora prisotnih 13 CFU/100 mL
koliformnih bakterij. Vzporedno odvzet vzorec po obdelavi je bil zdravstveno ustrezen, zato
ukrep za odpravo neskladja ni bil potreben, saj se dezinfekcija pitne vode izvaja uspesno in tako
dodatni ukrepi niso potrebni.

Ker po kriterijih vodovodni sistem ne sodi med javne sisteme oskrbe s pitno vodo, saj je dnevna
poraba manj kot 10 m? in na sistemu ni javnega objekta, Ministrstvo za zdravje monitoringa na
tem sistemu ne izvaja.

Pitna voda se pred distribucijo klorira z natrijevim hipokloritom.

V splosnem ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo v letu 2023 na vseh sistemih javne
oskrbe s pitno vodo v upravljanju podjetja varna. Notranji nadzor je zagotavljal pravo¢asno
odkrivanje pomanjkljivosti in uspesno odpravo vzrokov neskladja, do katerega je prislo pri
enem vzorcu, odvzetem v notranjem nadzoru na vodovodnem sistemu Crni gozd, in enem
vzorcu, odvzetem v okviru monitoringa (vodovodni sistem Palovic¢e). Osnovni pogoj za varno
oskrbo s pitno vodo so objekti, ki so sanitarno tehni¢no ustrezni, priprava vode pred distribucijo
in vzpostavljen stalni nadzor.

V primeru neskladnih vzorcev, ugotovljenih morebitnih nepravilnosti, motenj ali omejitev na
vodooskrbnih sistemih bomo uporabnike tudi v bodoce obvescali skladno z izdanimi Nacini
obvescanja, s katerimi smo seznanili uporabnike pri januarskih poloznicah.

Na nasi spletni strani http://www.komunala-trzic.si/ se lahko vklju¢ite v brezplacno
elektronsko ali SMS obvescanje.
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Na spletni strani v zavihku Pitna voda boste nasli zavihek Kakovost pitne vode, kjer lahko
spremljate najnovejse rezultate spremljanja pitne vode, v zavihku Vodovodno omrezje pa so
podatki o vodovodnih sistemih z dolzinami in naselji/cestami/ulicami, ki jih napajajo. Navedeni
so tudi podatki o Stevilu uporabnikov, trdoti vode in podatki o mineralih, raztopljenih v vodi.

Uporabnikom so vse informacije, vezane na obracun pitne vode za odjemno mesto, na voljo v
portalu oz. aplikaciji Komunala.info:

e podatki o vasem vodomeru, (0 KOMUNALA

e sporocanje stanje vasega vodomera, info
e pregled nad izdanimi racuni za vase

odjemno mesto,

pregled stanja vasih obveznosti in placil,

prijava na elektronsko obliko racuna (e-racun),

cena dobavljene pitne vode za liter in

koli¢ina pitne vode, ki jo porabi uporabnik javne sluzbe.

Kvaliteta pitne vode na pipi uporabnika je odvisna tudi od stanja hiSnega vodovodnega
priklju¢ka in omrezja, zato je pomembno, da uporabniki in lastniki objektov poskrbite za redno
in investicijsko vzdrzevanje tako priklju¢ka kot tudi hiSnega vodovodnega omrezja.

Voda iz pipe
je osveZujoca,

brezplacna in ne
povzrota odpadkov.
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